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模块化变电站是一种变电站建设的新模式。它将变电站划分为高压开关、主变压器、中压开关、综合
自动化、中压配套设备五个功能模块，各功能模块在工厂中预制完成，并分别进行调试。现场安装
时，将各个模块采用一次电缆、二次电缆及通讯线路进行连接．整体调试后即可完成变电站的建设。

·全绝缘、全屏蔽。不再构架高耸，不再高压线交错，站内没有裸露带电部位：

·工厂模块化生产。所有设备都在模块箱体内，工厂安装调试，现场吊装接线：

·模块化布置，节约土地资源，站内无架空线路，整体界面简约，对环境影响少：

·各功能模块工厂内生产，工业化程度高：

·现场基建工作量少，缩短施工周期：
·选用离可靠性设备，运行维护工作量少：
·可达到户内站的效果，造价与户外站相当。
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